
Montering av armatur: 
Fästes med skruv avsett för aktuell vägg. 

En spårmejsel krävs för att lossa kupan och 

väggfästet. 

En plattmejsel, bredd 3mm krävs för att skruva fast 

ledarna i anslutningskabeln i skruvplinten. 

Installation: 

Figur 1

Figur 2

Figur 1: Väggfäste 

Figur 2: Insida av armatur 
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